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TERVEZŐ Szatmári Örs (G 18-0477)
9800 Vasvár, Hunyadi János utca 50.
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RAJZ
Központi fűtés utcai épület
emeleti alaprajz

É
fűtési visszatérő

fűtési előremenő

Jelmagyarázat:

Megjegyzések
- A gépészeti helyiségben (kivéve lakás osztó-gyűjtő után) szabadon szerelt szerelt fűtési vezetékek anyaga VIEGA

PRESTABO kívül horganyzott, ötvözetlen szénacél cső, présidomos kötésekkel.
- Az egyéb helyeken szerelt fűtési vezetékek anyaga VALSIR MIXAL PEX-AL-PEX ötrétegű csővezeték, GENERAL

FITTINGS présidomokkal.
- A szabadon szerelt fűtési vezetékeket 20 mm vastag KAIFLEX PE szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A falban és padlóban szerelt fűtési vezetékeket 4 mm vastag KAIFLEX PE-DWS szigetelő csőhéjjal kell ellátni.
- A terven jelölt iránytöréseket a műanyag csővezeték hőtágulása miatt be kell tartani.


